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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w $rodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* 0znaczania stezen substangji
chemicznych i pytowych,

« pomiaru hatasu, drgan,
odwietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiarow

w srodowisku ogdlnym:

« pobierania prébek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

« pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pél elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

« wéd powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

 $ciekow,

* osadéw Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wdéd i $ciekdw,

» wyciggéw wodnych,

+ osadéw i odpadéw,

« gleb/gruntéw,

* produktéw naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wad,

+ osadéw Sciekowych.

Badan spalin pojazdéw

goérniczych.

N L
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 20550/ZL/21

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-38/21 z dnia
15,12.2020
Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/21/01107

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG’(')W |
KANALIZACJI W PIEKARACH SLASKICH SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

41-946 PIEKARY SLASKIE, ul. WALENTEGO
ROZDZIENSKIEGO 38

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 6.
Sprawozdanie sporzadzit:

Inspektor ds. Badan Srodowiska
i Zagrezen Naturalnych

U
mgr 'Beata ﬁsek

Sprawozdanie autoryzowat:

Kierownik Pracoy ‘ bstugi Klienta
i

Irﬁ*na Malczyk

|
!

Zatwierdzit:

Petnomocnik Zarzadu
ds. Akredytacji i Rozwoju

R

“mgr Monika Mroczka

Ledziny, dn. 17.11.2021
Strona 1/6

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.



CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 20550/ZL/21

z dnia 17.11.2021

Strona: 2

Stron: 6

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIEKARACH
SLASKICH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-946 PIEKARY SLASKIE, WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 38

Probki pobrat:

wg PN-ISO

Haba Wojciech

5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)

Data dostarczenia prébek: 10.11.2021 Probki dostarczyt:  Pracownik CBIDGP
Stan probek: Bez zastrzezen
Numer probki 17258/01/8/21
Data/godzina pobierania probki 2021-11-10

Miejsce pobierania prébki / opis

Piekary Slaskie, ul. Szkolna 1a, HALA
SPORTOWA, parter, kran w lazience / wodado

spozycia
Rodzaj prébki WODA
; Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie i s i
S.j.* Parametr : Jednostka | wykonania i ) Wyniki badari / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO 11732:2007
Analiza przeptywowa z
AIZ Jon amonu datakels [mg/l NH,] |0.040 - 2576 0.50 ZGODNY 0.04
spektrofotometryczng +0.01
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeplywowa z } -l
AIZ Azotany defekeid [mg/INO,] | 0.44-443 50 ZGODNY 1.68
spektrofotometryczng +0.26
PN-EN ISO 13395:2001
AZ Azotyny Angllza d’;’éi‘;’;w"wa Z | (mgnNo, | 0.033-33 0.50%* ZGODNY <0.033"
spektrofotometryczng +0.005
akceptowalny
rzez
PB-129/08.2019 wyd. IIl z przez
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. (mgA Py | 5-1500 k°“5“t'$m°w ' - 5
Spektrofotometryczna nieprawidlowych
zmian*** #1
Akceptowalna
przez
PN-EN 1SO konsutr)r;ezntow i
AlZ Metnosc Jgfig;i?f;%?e [NTU] 0.15-100 nieprawidlowych —_ 0.27
v zmian. Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU*** +0.04
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentéw i
£ = 1
Nz =gk organoleptyczna-parzysta e 18 bez <1"
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
Metoda konsumentéw i
4 — 1
AZ Zapath organoleptyczna-parzysta TONS 15 bez <M
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonéw i .
AZ | wodoru) /temp. | PN-ENISO10528:2012 | e | 55 450 6.5-9.54 ZGODNY 7.4/23.5
. Potencjometryczna
pomiaru +0.2
Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999
B elektryczna wlasciwa|  Konduktometrycznie [piom] 10 -110000 24500 ZGODNY 500 £39
Indeks
nadmanganianowy [ PN-EN ISO 8467:2001
AU (Utlenialno$¢ z Miareczkowo (mgh O] 4.50-24.0 2 ZGODNY 3.8
KMnO4) +0.4




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBiDGP Sp. z 0.0. NE20850/2L/21

z dnia 17.11.2021 Stron: 6

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
probek:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIEKARACH
SLASKICH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-946 PIEKARY SLASKIE, WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 38
- Prébki pobrat: Haba Wojciech
wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)

Data dostarczenia prébek: 10.11.2021 Probki dostarczyt:  Pracownik CBiDGP
Stan prébek: Bez zastrzezen
Numer prébki 17258/01/8/21
Data/godzina pobierania probki 2021-11-10
Piekary Slaskie, ul. Szkolna 1a, HALA
Miejsce pobierania probki / opis [ SPORTOWA parter, kran w lazience / wodado
spozycia
Rodzaj prébki WODA
si*|  Parametr Metoda badawezal | i oo | “85%% | Dopuszczalne | Stwierdzenie Wyniki badari / Niepewnosé
- Metoda oznaczenia W ) wartosci zgodnosci P
oznaczenia
) PN-1SO 9297:1994
AZ Chlorki Miareczkowo [mg/l CI) 5.0-50000 250 ZGODNY 13 »
) PN-ISO 9280:2002
AIZ Siarczany WagsWo [mg/ISO,] | 10.0-5000 250 ZGODNY 72 11
AZ Bromiany PN-EN '30[01 5061:2003 | iamBro3) | 1.0-20 100 ZGODNY <10"
+0.20
Twardo$é (twardosé|  PN-ISO 6059:1999
AZ catina) Miareczkowo [mg/ CaCO,]| 10.0-28000 60 - 500 ZGODNY 251 i
Cyjanki (Cyjanki PN-80/C-04603/01 i 4
A2 ogélne) Spektrofotometryczna [ugh CN] | 5-20000 50 ZGODNY <5" ia
) PN-78/C-04588.03 P
Nz Ritsi Potencjometryczna (mgh F] 0:10-10:0 158 2D <0.10" +0.02
Az | Benzo@piren | PN-ENISO 178932005 | 1 10.0020- 100 0.010 ZGODNY <0.0020"
HPLC-FLD £0.0007
Suma
wielopierscieniowych| PN-EN ISO 17993:2005 1
AZ 7 \yeglowodoréw HPLC-FLD [ug/l >0.0020 0.10 ZGODNY <0.0020"
aromatycznych +0.0007
PN-ISO 11423-1:2002 ;
AIZ Benzen HS-GC-FID [ng/l) 0.25 - 5000 1.0 ZGODNY <0251 10,06
Az | Epichlorohydryna | PN-EN IS0 15680:2008 |\ | 0.030-1.20 0.50 ZGODNY <0.030"
PT-GC-MS 06
i PN-EN ISO 10301:2002
- B 1
E/Z | 1,2-dichloroetan HS-GC-ECD [ug/ 0.50-7000 3.0 ZGODNY <050" "
E/Z |Bromodichlorometan| PN-EN IS0 10801:2002 | vy 1 6 001-0.25 0.015 ZGODNY 0.0055
HS-GC-ECD +0.0013
) PN-EN ISO 15680:2008 ,
AlZ Chlorek winylu PT-GC-MS [ug/l] 0.15-25.0 0.50 ZGODNY <0.15" i
Chloroform PN-EN ISO 10301:2002
EIZ | Trichlorometan) HS.GC-ECD [mgf] 0.00070-5.0 0.030 ZGODNY 0.0042 T
Suma trichloroetenu | PN-EN 1SO 10301:2002
1
BIZ | i tetrachloroetenu HS-GC-ECD [hafl =00 1 ZGCBNY <0307 s
Trihalometany - PN-EN ISO 10301:2002
NZ | 1g6lem (suma THM) HS-GC-ECD [ba/l =i 100 ZGODNY 18 »




CBIiDGP Sp. z o.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 20550/ZL/21

z dnia 17.11.2021

Strona: 4

Stron: 6

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIEKARACH
SLASKICH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-946 PIEKARY SLASKIE, WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 38

Data dostarczenia prébek: 10.11.2021
Bez zastrzezen

Stan prébek:

Probki pobrat:

Probki dostarczyt:

Haba Wojciech

wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)
Pracownik CBIiDGP

Numer prébki

17258/01/8/21

Data/godzina pobierania probki

2021-11-10

Miejsce pobierania prébki / opis

Piekary Slgskie, ul. Szkolna 1a, HALA
SPORTOWA parter, kran w fazience / woda do

spozycia
Rodzaj prébki WODA
: Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie . N o
S.* Parametr - Jednostka | wykonania . : Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia 3 wartosci zgodnosci
oznaczenla
. PB-126/08.2019 wyd. Ill z
nz| o S(kr‘{far:r:?d) dnia 01.08.2019r. (ng/l 0.010-2.00 0.10 ZGODNY <0.010"
v HPLC-UV-VIS +0.003
: PN-EN ISO 11885:2009
AZ Zelazo ICP-OES [pg/l 10 - 500000 200 ZGODNY 93 1
PB-061/08.2019 wyd. IV z
AZ Antymon dnia 01.08.2019r. [ug/] 1.0-5000 5.0 ZGODNY <10"
HG-AAS +0.2
PN-EN ISO 11969:1999 ;
AZ Arsen b [ug/l] 1-5000 10 ZGODNY <10" s
- Bar PN-EN ISO 11885:2009 - 0.050.50.0 1o —— <0,050"
ICP-OES —
AZ Chrom PN-ENISO11885:2009 | i | 5.00-500000 50 ZGODNY <5001
ICP-OES 55,86
AZ | Glin (@luminium) | PN-ENISO 11885:2000 |\ . 50-50000 200 ZGODNY <501
ICP-OES .
AZ Kadm PR-EN 180 11885:2008 | o 0.20-10.0 5.0 ZGODNY <020"
ICP-OES -
PN-EN ISO 11885:2009
AlZ Magnez ICP-OES [ma/] 0.10-5000 7-125 — 24.2 i
AZ Mangan PR-ENISQ 11885:2000 |  pom | siov00600 50 ZGODNY <51
ICP-OES $
AZ Miedz PN-EN1S0 11885:2008 | \um | 0.0050-100 2.0 ZGODNY <0.0050")
ICP-OES 40,0010
AlZ Nikiel PN-EN1SO 11885:2009 | | 0 5100000 20 ZGODNY <51
ICP-OES it
. PN-EN 1SO 11885:2009 5
AZ Otéw IOP.OES g/l 2.0-50.0 10 ZGODNY <201 -
PN-ISO 9965:2001 .
AZ Selen e A [ua/l 5-200 10 ZGODNY <51 »
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ S6d 0P DES (ma/] 1.0-100000 200 ZGODNY 6 y
AZ Srebro PN-EN1SO 1188522009 | \om | 0.0010-50,0 0.010 ZGODNY <0.0010"
ICP-OES R—




Sprawozdanie z badan Strona: 5
CBIDGP Sp. z 0.0. N 20580/2L/21
z dnia 17.11.2021 Stron: 6
Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.
Nazwa klienta: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIEKARACH
SLASKICH SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZJALNOSCIA
41-946 PIEKARY SLASKIE, WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 38
Miejsce pobierania - Probki pobrat: Haba Wojciech
probek: wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*~ AlZ)
Data dostarczenia probek: 10.11.2021 Probki dostarczyt:  Pracownik CBiDGP
Stan prébek: Bez zastrzezen
Numer prébki 17258/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-11-10

Piekary Slaskie, ul. Szkolna 1a, HALA

Miejsce pobierania prébki / opis | SPORTOWA, parter, kran w fazience / wodado

spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie i :
S.j.* Parametr : Jednostka | wykonania . . Wyniki badan / Niepewno$§é
Metoda oznaczenia ; wartosci zgodnosci
oznaczenia
PB-076/08.2019 wyd. VIl z
dnia 01.08.2019r.
AIZ Rteé Absorpcyjna spektrometria [pgfl] 0.10-10 1 ZGODNY <0.10"
atomowa z technikg
amalgamac;ji +0.02
PN-EN ISO
AZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [ma/l CL,) 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.09
Spektrofotometryczna +0.02
PN-EN ISO
AZ Chloraminy 7393-2:2018-04 [mg/] 0.03-5.0 0.5 ZGODNY <0.03"
Spektrofotometryczna +0.01

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki 12.11.2021 godz. 07.50
Przechowywanie prébki: do 72 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badan: 23,4°C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania prébki 12.11.2021 godz. 07.50
Przechowywanie probki: do 72 h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Temperatura badan: 23,4°C



Sprawozdanie z badan Strona: 6

CBIDGP Sp. z o.0. Nr 20550/Z1./21

z dnia 17.11.2021 Stron: 6

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie waroéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stgzenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze
przekraczaé wartosci 0.10 mg/l.

*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzeri dystrybucji nie moze
przekraczaé warto$ci 0.10 mg/l.

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/l

***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggniecia wartoéci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peina. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizméw.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode peina. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmoéw. :

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 jednostek pH.
dlawody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa oznaczonaw temperaturze 25.0 st.C

****W miarg mozliwo$ci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci.

*** Twardos¢ ogélna - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$é pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czgsci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonejdo spozycia przez
ludzi.

Suma wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezeri wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
***Magnez: nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢é zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie nakiada obowigzku uzupetniana minimalnej zawartosci.

Dokumenty wycofane bez zastapienia: PN-80/C-04603/01; PN-78/C-04588.03; PN-EN 1SO 11969:1999

Data rozpoczecia badari: 10.11.2021

Data zakoriczenia badan: 16.11.2021
Niepewno$¢: niepewnos¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspéiczynnika rozszerzenia k=2.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, E - metoda akredytowana z zakresu
elastycznego. Lista badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostepniona jest na stronie internetowej CBIDGP,
Z - Parametry i metody objete s zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-43d/2021 z dnia 02.06.2021r..
1) < - ponizej granicy oznaczalnosci (nie dotyczy wartosci progowej smaku i zapachu)

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodno$ci Laboratorium zastosowato zasadg podejmowania decyzj :
wg wytycznych przepiséw prawnych wymienionych powyze;j.

Decyzja zgodnosci/niezgodno$ci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujaca
lub inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdinych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw
w $rodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,

« pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pdl elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w $srodowisku ogdélnym:

* pobierania prébek gazéw
odlotowych,

¢ oznaczania stezen substancji
chemicznych i pytlowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

« wéd powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« Sciekdow,

* osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

« wad i Sciekdéw,

* wyciggéw wodnych,

+ osadéw i odpadow,

* gleb/gruntéw,

» produktéw naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:
e wéd,

« osadow $ciekowych.

Badan spalin pojazdéw

gérniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.chidgp.pl e-mail: chidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 20551/ZL/21

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-38/21 z dnia
15.12.2020

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/01107

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG’(')W |
KANALIZACJI W PIEKARACH SLASKICH SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

41-946 PIEKARY SLASKIE, ul. WALENTEGO

ROZDZIENSKIEGO 38 |
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami ‘
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.
Sprawozdanie sporzadzit:

Inspektor ds. Badan Srodowiska

i Zagrezen Naturalnych
ZQM\‘?A
mgr Beata Rusek
Sprawozdanie autoryzowat:

Kierownik Pracowni Analiz
Fizykochemi;;y%% i Biologicznych

mgr K yna Ostrowska

Zatwierdzit:

Petnomocnik Zarzadu
ds. Akredytacji i Rozwoju

180 (Il

mgr Monika Mroczka

Ledziny, dn. 17.11.2021
Strona 1/2

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




Sprawozdanie z badan Strona: 2

CBIDGP Sp. z 0.0. Nr 20551/ZL/21

z dnia 17.11.2021 Stron: 2

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIEKARACH
SLASKICH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-946 PIEKARY SLASKIE, WALENTEGO ROZDZIENSKIEGO 38

Miejsce pobierania - Probki pobrat: Haba Wojciech
probek: wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j* A/Z)
Data dostarczenia prébek: 10.11.2021 Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiDGP
Stan prébek: Bez zastrzezen
Numer prébki 17258/02/S/21
Data/godzina pobierania prébki 2021-11-10
Piekary Slaskie, ul. Szkolna 1a, HALA
Miejsce pobierania prébki / opis | SPORTOWA, parter, kran w fazience / woda do
spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres‘ Dopuszczalne | Stwierdzenie - ’ £k
S.j.* Parametr . Jednostka | wykonania P oy Wyniki badan / Niepewno$é
Metoda oznaczenia : wartosci zgodnosci
oznaczenia
Liczba Clostridium |PN-EN ISO 14189:2016-10] .. P
nz perfringens Filtracja membranowa [ak:r10aml] . 0 ZGODNY 0
Ogédlna liczba
mikroorganizmoéw w 3 bez
A/Z | 2242°C po 72h na PN'PEOI\;LSVSV‘??sfoo“ [i-tk./1ml] - nieprawidtowych — nie wykryto
agarze z ekstraktem gebny zmian***
drozdzowym
Liczba Enterokokéw [ PN-EN I1SO 7899-2:2004 | .
AZ katowych Filtracja membranowa [14/100mi] ) 0 ZGODNY 0
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 s
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 [tk 100mi] . 0 Loy 0
Filtracja membranowa
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ; ) e
A/Z pes +A1:2017-04 [i.t.k./100ml) 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa

*** Clostridium perfringens (tacznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zbadag¢, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwdrczych, np. Cryptosporidium

*** Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Data rozpoczecia badan: 10.11.2021

Data zakorniczenia badan: 13.11.2021

Niepewnos¢: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2,

Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajac poziom ufnosci okoto 95 %.Potaczona niepewno$¢ standardows uznano za réwna odchyleniu standardowemu odtwarzalnogci
wewnatrzlaboratoryjnej.

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Z - Parametry i metody objete sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-43d/2021 z dnia 02.06.2021r..

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodno$ci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzj :
wg wytycznych klienta bez uwzgledniania niepewnosci.

Decyzja zgodno$ci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgca
lub inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaly uzyskane od klienta.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegélnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*




